Labor Dr. Scheller

Lebensmittel-, Wasser- und Umweltanalysen

Lebensmittelchemische und chemisch-physikalische Analysen,
mikrobiologische Untersuchungen, Gutachten, Beratungen,
Betriebsiiberwachungen, HACCP-Konzepte, Schulungen

Labor Dr. Scheller GmbH - Am Mittleren Moos 48 - 86167 Augsburg

Gemeinde Rammingen
Herrn Bgm. Schwele
FriedhofstraBBe 2

86871 Rammingen

Labor Dr. Scheller GmbH
Sitz Augsburg-AG Augsburg, HRB-Nr.19221

Geschéftsfiihrer:
Dr. rer. nat. Gerhard Scheller
Staatlich gepriifter Lebensmittelchemiker

Offentlich bestellter und vereidigter
Sachverstindiger fiir Lebensmittel,
Bedarfsgegenstinde und Trinkwasser

Privater Sachverstindiger fiir die
Wasserwirtschaft

Amtlich zugelassener Sachverstidndiger
fiir die Untersuchung von Gegenproben

Zugelassen fiir mikrobiologische
Untersuchungen nach § 44 IfSG

Untersuchungsstelle nach § 15 TrinkwV

AQS-Labor mit Zertifikat AQS 07/090/03

Akkreditiertes Priiflabor gem. DIN EN ISO/IEC 17025
DAKKkS-Registriernummer: D-PL-19230-01-00

Unser Zeichen
1105/21/5 (6.816/21)

den

5.2021/sg

Thre Zeichen IThre Nachricht vom

Herr Bgm. Schwele

Priufbericht Nr. 1105/21/5:

Bestimmung ausgewahlter Pflanzenbehandlungs- und Schadlingsbekampfungsmittel
(inkl. Triazin-Herbizide) in einer Trinkwasserprobe gem. Anlage 2, Teil I, Ifd.Nr. 10 TrinkwV
I.d.F. v. 19.06.2020

Augsbur%

Die Untersuchung der am 29.03.2021 entnommenen Wasserprobe ergab folgenden Befund:

Probenehmer:
Entnahmetag/Uhrzeit:
Einlieferungstag:
Untersuchungsbeginn/-ende
Entnahmestelle:

Frau Ackermann, Labor Dr. Scheller GmbH
29.03.2021, 9.00 Uhr

29.03.2021

14.04.2021 / 04.05.2021

Hahn am Brunnenkopf im Brunnenhaus von Unter-
rammingen (Tiefbrunnen — ZWV Unterrammingen)

Objektkennzahl 4120 7929 00008
Temperatur (°C) Wasser. + 8,4 Luft: + 4
Aussehen: farblos, klar

Geruch: 0.B.

Bestimmung ausgewahlter Pflanzenbehandlungs- und Schadlingsbekampfungsmittel
(inkl. Triazin-Herbizide) in einer Trinkwasserprobe gem. Anlage 2, Teil |, Ifd.Nr. 10 TrinkwV
i.d.F. v. 19.06.2020

(im Unterauftrag durch akkreditierte Untersuchungsstelle)

Parameter und Ergebnisse siehe anhangendem Prufbericht Nr. 127796/02/01 des Zweckverbandes
Landeswasserversorgung — Laborgemeinschaft SudWest vom 04.05.2021.

Beurteilung:

In der vorgelegten Wasserprobe konnten zum Untersuchungszeitpunkt die Parameter gemal
anhangendem Prifbericht des Zweckverbandes Landeswasserversorgung — Laborgemeinschaft Std-
West nachgewiesen werden. Die gemafl Anlage 2 (zu § 6 Abs. 2) Teil 1, Ifd.Nr. 10 der Trinkwasser-
Verordnung vom 21.05.2001 (TrinkwV) i.d.F. vom 19.06.2020 festgelegten Grenzwerte von
0,00010 mg/l je einzelne Substanz sind eingehalten; ebenso der Summengrenzwert in H6he von
0, 00050 Mg/l gemal Anlage 2 (zu § 6 Abs. 2) Teil 1, Ifd.Nr. 11 TrinkwV.
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ZV Landeswasserversorgung « WW Langenau « 89129 Langenau
Datum 04.05.2021
Labor Dr. Scheller GmbH
Am Mittleren Moos 48
86167 Augsburg
Priifbericht 127796/02/01
Probennahmezeitpunkt
Probeneingang 14.04.2021
Probennehmer Probenehmer Labor Dr. Scheller
Probenahmeverfahren DIN ISO 5667-5 - A 14 (2011-02)
Probenbezeichnung Proben-Nr. 6816/21
Labornummer 127796/02/01

Landeswasserversorgung

Deutsche
Akkrediterungsstelle
D-PL-18961-01-00

Registergericht: Amisgericht Stuttgart
Registernummer: HRA 12906

P Untersuchung von Trinkwasser -
Parameter IErgebnls i Einheit | Grenzwert | Priifverfahren
bt aley SN ¢ TrinkwV

Probeneingangstemperatur 16,2 °C | DIN 38404-4:1976-12

 Atrazin | <0,00002 mg/L 10,0001 DIN 38407-36:2014-09

' Desethylatrazin < 0,00002 mg/L | 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Desisopropylatrazin 0,00003 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
(Desethylsimazin) - ) - - !
Bromacil - < 0,00002 mag/L 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09
Chlortoluron < 0,00002 mg/L 0,000 | DIN 38407-36:2014-09
Chloridazon o < 0,00002 “mg/L 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09

Cyanazin - 1 <0,00002 mg/L 0,0001 | DIN 38407-36:2014-03
Diuron ) < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Hexazinon [ <0,00002 mg/L [ 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09
Isoproturon < 0,00002 ma/L 10,0001 DIN 38407-36:2014-09
Linuron < 0,00002 mg/L 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09
Metazachlor < 0,00002 mg/L 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09
Methabenzthiazuron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Metobromuron | < 0,00002 mg/L 0,000 DIN 38407-36:2014-09

- Metolachlor : < 0,00002 mga/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Metoxuron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36: 2014-09
Metribuzin L < 0,00002 mg/L 0,0001 | DIN 38407-36:201 4-09
Monollnuron L < 0,00002 mg/L 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09
Pendlmethalm <0,00002 | mg/L 10,0001 DIN 38407-36:2014-09

| Propazin ) < 0,00002 _mg/L 10,0000 1 DIN 38407 -36: 2014-09
Prometryn < 0,00002 mag/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Sebutylazin < 0,00002 mg/L | 0,0001  DIN 38407-36:2014-09
Simazin 0,00005 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
‘Terbutylazin | <0,00002 mg/L 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09_
Desethylterbuthylazin < 0,00002 mg/L 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09
Terbutryn < 0,00002 mg/L 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09
Chlorthiamid | <0,00005 mg/L 0,0001 DIN EN I1SO 10695:2000-11
Dichlobenil < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN EN 1SO 10695:2000-11
Laborgemeinschaft SidWest | Zweckverband Betriebs- und Forschungslabor
Kooperation der Laboratorien der | Landeswasserversorgung Am Spitzigen Berg 1
Bodensee-Wasserversorgung und der (( DAKKS Sitz: Stuttgart 89129 Langenau

Telefon: (073 45) 96 38 22 -61

E-Mail:

labor@lw-online.de
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7V Landeswasserversorgung * WW Langenau « 89129 Langenau Auftr.-Nr. 00127796-01_(LW) Seite 2/6
“Parameter Ergebnis | Einheit | Grenzwert ~ [ Prufverfahren
2,6-Dichlorbenzamid < 0,00002 mg/L - DIN 38407-36:2014-09

Untersuchungsdauer: 14.04.2021 - 04.05.2021

Langenau, den 04.05.2021 Sabine Junginger
(Leiterin Org. Spurenanalytik)

Laborgemeinschaft SttdWest Zweckverband Betriebs- und Forschungslabor
Kooperation der Laboratorien der - Landeswasserversorgung Am Spitzigen Berg 1
Bodensee-Wasserversorgung und der (( DAKKS Sitz: Stuttgart 89129 Langenau
Landeswasserversorgung g:;“r;g:mmw Registergericht: Amtsgericht Stuttgart Telefon: (0 73 45) 96 38 22 - 61

D PL-18961-01-00 Registernummer: HRA 12906 E-Mail: labor@!w-online.de



